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PROLOGO

El presente trabajo esta encausado hacer un matenal didactico auxihar
para maestros y alumnos de las matenas del area eléctnca especiaimente a los
relacionados con |a proteccion de sistemas electncos

Se trataran temas como

Fusibles,

Relevadores,
Interruptores,
Apartarrayos,
Cuchillas etc

En forma general este escrnto va dingido a que se conozcan los equipos
para la coordinacion de protecciones eléctricas

El autor trabaja en el area de potencia eléctnca de la Facultad de
Ingerieria Mecanica y Eléctnca desempenandose como catedratico de las

s guientes materias

Conversion de energia electromecanica
Ingemeria Eléctnca

Magquinas Eléctricas It

Y sus respectivos laboratonos

La recopilacion de este material es con la idea de facilitar la comprension
de la proteccién eléctnca

El autor espera que les sea util este matenal y que les ayude no nada
mas en estas matenas sino también en la vida profesional
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SINTESIS

El objetivo de este trabajo es que sea matenal didactico para las clases
de ingenieria eléctnca y sistemas de proteccion eléctnca y temas de otras

materias como p antas generadoras de energia electnca etc

Una vez definido el tema de interés recopilar la informacion clasificarla

y ordenaria con un sentido practico fue el pnincipal obstaculo encontrado

Al tratar de realizar un trabajo practico y objetivo que pueda servir como
manual para los alumnos del area eléctrica y que a la vez pudiera ser un buen
auxihar didactico para los catedraticos del area ya mencionada en teoria resulta
perfecto pero ya en el campo practico la realidad es que nos encontramos con
una infinidad de informacion sin parametros defindos es muy frecuente caer en
repeticidbn de algun tema o concepto que en aigun capitulo pudiera estar
relacionado con mas de un tema previamente tratado

En él capitulo dos muestra la idea de que es indispensable la preteccidon
de los sistemas eléctncos se explica que hay mas de una manera de proteger a
dichos sistemas y que la proteccion puede ser por Fusibles aparta rayos,
aislamientos sistemas de hera hilos de Quarda y por relevadores, se

muestran algunas figuras para explicar el funcionamiento de los relevadores

En el capitulo tres se explica que los tipos de sistemas eléctricos se
dividen en generacidn transmisién y distnbucion. en el sistema de distnbucion
los parametros a cuidar son

Tens on

Frecuenca

Cont nu dad

Forma de onda
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Secuencia de fase

Que las fallas que se presentas pueden ser
Fallas de aislamiento

Fa las eléctricas

Falas mecanicas

Fallas térmicas

También las podemos clasificar como

Fal as monofasicas

Faltas bifasicas

Fallas tnfasicas

las fallas monofasicas es una linea a tierra
la bifasica puede ser entre dos lineas ¢ dos lineas a tierra
En la falla tnfasica es entre tres lineas.

Otra forma de clasificar las fallas puede ser
Fallas permanentes,

Fallas transitorias

En él capitulo cuatro se muestran algunas figuras de las plantas
generadoras donde lo que se quiere resaltar es que |la parte principal de estas
es el generador no se hace énfasis en explicar cada una de dichas plantas

Se mencionan también las subestaciones, sus clasificaciones sus
piezas, sus conexiones, se hace énfasis en el transformador sus partes sus
formas de clasificar, los tipos de enfnramientc las conexiones, las marcas de

polandad transformadores de instrumento corriente potencial de potencia

En el capitulo cnco se menciona el fusible sus caracteristicas sus

definiciones 1os tipos las clasificaciones y las reglas para usarlos

En el msmo capitulo se describen los aparta rayos su funcion los
tipos  su clasificacion tambien se ven interruptores tpos de cuchillas

clasificacion las pruebas que se e hacen a los interruptores relevadores



-

En el capitulo seis se describen los cnterios de la coordinacion de
protecciones donde e cniter ¢ conservador prefiere interrumpir [a senal antes de
danar las instalaciones & el equ po que protege mientras que el crniteno hberal
ntenta conservar la conexion bajo corto circuito en periodos de falla transitona ¢

desconectar hempos pequefos y programar dos o tres cierres antes de
desconectar en forma defimitiva

En el capitulo siete se mencionan desde la clasificacion de los
relevadores pasando por principios de operacidon caracteristicas principales de
los diversos tipos de relevadores de proteccion

En él capitulo ocho se mencionan los problemas que se presenta en la
proteccion que hacer cuandc se presentan picos de tension, distorsion
armonica ruido eléctnco sobre veltae bajo voltaje, depresidn de voltaje

transitonos, interrupciones y un pequeno glosano de términos de campo

En los apendices se describen temas que por su importancia y relacién
con los temas de este proyecto se agregan al escnto dichos temas son
Disefo y coordinacidn de aislamientos
Nomenclatura para designacidon de equipo
Articulo 100 de la NOMOO1
Glosano de fus bles
El autor espera que les sean utiles



