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Se presenta un andlisis situacional sobre el saneamiento ambiental en un hospital ubicado en el drea
metropolitana de Monterrey, N.L. Se evalud: el abastecimiento de agua potable, los sistemas de
evacuacin y tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sdlidos; destacando
aquellas actividades que pueden ser mejoradas o enriquecidas para propiciar un control adecuado
de los riesgos que estas actividades implican.

Ademis, se observé que los residuos liquidos més contaminados son los que provienen de las cocinas,
los laboratorios, y la descarga general; por ello es conveniente que los desechos liquidos sean tratados,
antes de disponerlos al drenaje; por otro lado; se observé una carencia de control en el manejo,
tratamiento y disposicién de los residuos sélidos. Finalmente, se proponen algunas recomendaciones
que pueden incrementar la eficiencia de saneamiento ambiental para alcanzar un nivel de seguridad
para la poblacién hospitalaria.
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